
Vanne de déconcentration 
continue automatique
Modèle 560/560-A

1. Mise en service

Les liaisons bridées doivent être serrées à fond et étanches.
La bride boîte presse-étoupe doit être resserrée s’il y a des inétanchéités dans cette zone.

1.1. Calcul de la quantité de purge de déconcentration nécessaire
Pour déterminer grossièrement la quantité d’eau de chaudière à purger, on utilise la formule suivante:

- P: Quantité d’eau extraite dans le processus de purge [kg/h]
- R: Production de vapeur réelle de la chaudière [kg/h]
- S: Conductivité de l’eau d’alimentation [µS/cm]
- C: Conductivité admissible de l’eau à l’intérieur de la chaudière [µS/cm]

Exemple:

- Pression différentielle: 15 bar
- Diamètre nominal de la vanne de déconcentration: DN25
- Puissance de la chaudière: R = 800 kg/h
- Conductivité de l’eau d’alimentation: S = 800 µS/cm
- Conductivité de l’eau de la chaudière admissible: C = 6200 µS/cm
- Quantité d’eau de la chaudière à évacuer: P = 118 kg/h aprox. 10% de celui de la purge des boues ~ 11,8 kg/h
- Mettre le levier de réglage selon l’échelle à une ouverture 18% aprox. Selon le Diagramme de DN15 a DN15, débit de purge jusqu’à 310 kg/h 
à la pag. 5

Important: En plus de la conductivité électrique, la teneur en acide silicique est l’un des paramètres les plus importants, la valeur maximale dans 
l’eau de la chaudière ne peut pas être dépassée. Si une de ces grandeurs est atteinte en raison de l’épaississement (concentration) dans l’eau de 
chaudière, cette grandeur est déterminante pour la purge de déconcentration. Comme la purge de déconcentration est réglée via la mesure de la 
conductivité, la valeur de conductivité mesurée dans l’eau de chaudière, pour laquelle une des autres grandeurs a atteint sa valeur limite permise, 
remplace la valeur limite de conductivité.

1.2. Réglage de la quantité de purge de déconcentration sur le dispositif de purge de déconcentration manuel
La quantité de purge requise par les nécessités du service est réglé avec le levier de commande sur la soupape pour commander la purge. Utilisez 
les diagrammes de débits de purge aux pages 5, 6 et 7 et le calcul de la quantité requise de purge par la formule au paragraphe 1.1.

1.3. Réglage de la quantité de purge de déconcentration sur le dispositif de purge de déconcentration automatique
Après un montage en bonne et due forme et le raccordement électrique, le dispositif de purge de déconcentration est en état de marche. Les 
interrupteurs de fin de course sont préréglés par l’usine.
Il faut régler dans la commande de chaudière les valeurs de conductivité stipulées pour l’eau de chaudière. En fonction de la valeur consigne de 
conductivité, le servomoteur règle automatiquement le dispositif de purge de déconcentration.
La position intermédiaire du dispositif de purge de déconcentration doit être réglée de sorte que la quantité de déconcentration nécessaire avec 
une conductivité moyenne CM puisse être évacuée.
Sur des chaudières de petit volume, il peut être nécessaire de limiter la position complètement ouverte en adaptant la came, sans quoi, la chau-
dière risque d’évacuer trop d’eau en position complètement ouverte et entraîner un manque d’eau.

Remarque: Pendant le fonctionnement, les positions de la soupape se réglant (échelle sur le levier de réglage) doivent être comparées aux va-
leurs du diagramme du catalogue. L’adaptation des interrupteurs de fin de course pour la position complètement ouverte et intermédiaire ne doit 
être effectuée que par le service après-vente du fabricant ou par un personnel autorisé par le fabricant.

2. Exploitation (commande)

Le servo-moteur est synchrone et réagit avec rotation courte gauche / droite. L’engrenage peut être endommagé en cas de blocage de la soupape 
et les éléments mécaniques / électriques peuvent être endommagés.

Danger: Le servomoteur actionne le levier manuel du dispositif de purge de déconcentration automatique. Des pincements graves sont possibles! 
Ne pas mettre les mains dans le cercle de rotation du levier d’ouverture! Ne pas toucher au dispositif lors de l’actionnement! Les dispositifs de 
purge de déconcentration automatiques sont automatiquement commandés et peuvent ouvrir et fermer sans prévenir!

Danger: Le levier de régulation du dispositif de purge de déconcentration et l’accouplement du servomoteur sont brûlants pendant l’exploitation! 
Toucher ces pièces peut provoquer des brûlures graves aux mains et bras! Le dispositif ne doit être actionné qu’avec des gants de sécurité isolés 
thermorésistants!

2.1. Prélèvement d’échantillons
L’eau de chaudière doit être contrôlée à intervalles réguliers. Pour le prélèvement d’échantillons d’eau de chaudière, l’utilisation d’un pot de prise 
d’échantillons est impérativement nécessaire. Nous recommandons ici l’utilisation du module d’échantillon DRM-1. Si l’eau est analysée avec des 
échantillons qui ont été incorrectement prélevés ou avec des pots de prise d’échantillons inappropriés, des erreurs d’analyse surviennent inévita-
blement. La manière de procéder décrite dans le catalogue DRM-1 pour prendre des échantillons doit être respectée précisément.
En tant que point de prélèvement des échantillons, on dispose soit de la robinetterie de prélèvement d’échantillons située sur le dispositif de purge 

P = 
R · S

C - S



de déconcentration (si la chaudière est équipée de deux purges de déconcentration, un seul dispositif de purge de déconcentration est muni d’une 
robinetterie de prélèvement d’échantillons), soit du module de mesure et d’affichage du niveau d’eau.
Pour contrôler la conductivité de l’eau de chaudière, il est possible d’utiliser un contrôleur de conductivité EC-1 avec son régulateur de dessalinisa-
tion RD-1. L’appareil est réglé par l’usine. Si les résultats de mesure ne paraissent pas plausibles, il faut reprogrammer à des valeurs souhaitées.

3. Instructions du montage du servo-moteur
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Version à 3 points

Came Couleur Position Préréglé

Came I Rouge Ouvert 35
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Voltage in 
terminals

Lever
position

Cam I Open 4 6 35

Cam II Closed 4 5 0
Cam III Service 4 1 8

Broche d’accouplement «K1»

Borne de terre «PE»
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Schémas et bornes de raccordement (suite)

Version à 3 incréments avec 2 contacts de fin de course et 4 contacts auxiliaires

Β
Remarque :
Dans un souci de clarté, la succession des contacts de connecteur n’a pas été représentée par ordre
croissant sur le schéma électrique. En revanche, l’impression sur l’appareil est effectuée en suivant des
nombres croissants, par exemple 1…7.
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X1-1 Démarrer position
d’allumage (III)

Entrée 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9

X1-2 Contacts auxiliaires AUX
(IV) contact à fermeture
NO

Sortie 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9

X1-3 Contacts auxiliaires AUX
(IV)

Entrée 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9

X1-4 Neutre 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9

X1-5 Fermeture (II) Entrée 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9

X1-6 Ouverture (I) Entrée 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9

X2-1 Contacts auxiliaires AUX
(V)

Sortie 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9

X2-2 Contacts auxiliaires AUX
(V) contact à fermeture
NO

Sortie 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9

X2-3 Position ouverte atteinte
(I)

Entrée 120 V~ / 230 V~
max. 0,3 A, cosι >0,8

X2-4 Position fermée atteinte
(II)

Entrée 120 V~ / 230 V~
max. 0,3 A, cosι >0,8

X2-5 Position d’allumage
atteinte (III)

Entrée 120 V~ / 230 V~
max. 0,3 A, cosι >0,8

X3-1 Contacts auxiliaires AUX
(VI) contact à fermeture
NO

Sortie 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9 **

X3-2 Contacts auxiliaires AUX
(VI) contact à ouverture
NC

Sortie 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9 **

X3-3 Contacts auxiliaires AUX
(VI)

Sortie 120 V~ / 230 V~
max. 1 A, cosι >0,9 **

Attention !
** En cas de raccordement d’une vanne de combustible :
    Max. 0,3 A, cosφ >0.8 inductif.

Voir SQM4x.x4xxxx dans le présent chapitre.

SQM4x.x6xxxx

Plage de réglage

Schémas et bornes de raccordement (suite)
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Diagramme de DN15 à DN25, résumé débits de purge
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Fonctionnement du servomoteur

Fonctionnement manuel
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