
Commande programmable pour la
purge automatique de fanges et boues.
MP-2

Le réglage du temps est proportionnel:

Exemple: Un réglage de 8 s dans la plage 0,5...10 s. donne,lors d´une commu-
tation sur la plage 0,5...10 h, une valeur de 8 heures.

Rotation de la plaque de connexion

ATTENTION : Manipuler uniquement hors tension!

Au moyen d’un tournevis, retirer avec précaution la plaque de raccordement. 
Celle-ci peut tourner jusqu’à 2x90º dans chaque direction à partir de la position 
standard.

NOTE: Veiller à ne pas tordre les fils. Les insérer en pressant la plaque de con-
nexion dans le corps jusqu’à ce qu’elle s’arrête.
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